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HK.9020.8.6.2025 Brzeziny, dnia 14 maja 2025 r.

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Nr 58/HK/25

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r. poz.
757) 1 § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z dnia 9
maja 2025 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/381/2025 i PSSE-OL-LHK/1/382/2025 =z badan
mikrobiologicznych 1 fizykochemicznych przeprowadzonych przez Oddzial Laboratoryjny
Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] w Lodzi probek wody Nr 31/HK/25/1 i Nr
31/HK/25/2 pobranych do badania w dniu 6 maja 2025 r. w stacji uzdatniania wody i w punkcie
sieci wodociagu w Przectawiu, ktérego wiascicielem jest Gmina Brzeziny,

stwierdza przydatnos¢ do spozycia wody z wodociagu w Przeclawiu

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdan Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakoscig wody stwierdza, ze woda z
wodociggu w Przeclawiu w zakresie badanych parametrow spetnia wymagania okre$lone w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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